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ПРОТОКОЛ ИСПЫТА ' - ..:...o.№S9 
от 26 ноября 2021 г. 

1. Техническое задание на испытание:
Заказчик: МУП Межениновского сельского поселения "ЖКХ Водсервис"
Адрес заказчика: 634520, Томская обл., Томский р-он, с. Межениновка, ул. Лервомайская, 23
Объект испытаний: Вода питьевая 
НД на объект испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 
Масса (объем) пробы: 0,5 л; 1,5 л 
Отбор проб: заказчиком 
Место отбора r1роб: с. Межениновка, станция водоочистки 
Дата и время отбора пробы: 18.11.2021г. 08.ЗОч. 
Дата и время доставки пробы : 18. L 1.2021 r. 12.30ч. 
Дата проведения испытаний : 18.11.21 - 26.1 1.21 
2. Приборы и оборудование, используемые при испытаниях:

Наименование средств Метролоr11ческие характеристики 
измерения, испытательного Погрешность, ueua деления, 

оборудования Диапазон измерений класс точности 
Фотометр фотоэлектрический (0,004-2) Б ±0,003 Б 
КФК-3-01-"ЗОМЗ" 

З. Резvльтаты испытаний: 
Едюtиuы Нормы, Характе-

Наименование Результаты ристика 
показателей измере- допускаемые испытаний rюгреш-ний значения 

Н",..ТИ 

1 2 з 4 5 

Общее ми1,,-робное число 
КОЕ/см' В I см3 не более В I см3 не 

(ОМЧ) (3 7± 1,0) град.С 50 обнаружено 
число 

В 100 см3 В 100 см, не Обобщенные колиформные 
бактерий бактерии 
в 100 см3 отсутствие обнаружено 

число 
В 100 см3 

В 100 см3 не Термотолерантные бактерий 
колиформные бактерии 

в 100 см3 отсутствие обнаружено 

Мутность по Тtьоомазину) ЕМФ Не более 2,6 Менее 1,0 
!Цветность град. Не более 20 Менее 1,0 
Железо (Fe, суммарно) мг/дм3 Не более 0,3 Менее 0.1 

l:видетелъство о 
поверке (аттестации), 

дата поверки 
(,. �· 

' 1 
No 25096/203, rтоверен 
до 05.03.2022 

НД на методы 
испытаний 

6 

МУК 4.2.1018-01 

МУК4.2.1018-01 

МУК 4.2.1018-01 

гост Р 57164-2016 
гост 31868-2012 
гост 4011-72 
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